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Test & Inspection

ELEKTRIKSEL GUVENLIK TEST RAPORU
ELECTRICAL SAFETY TEST REPORT

Standard/ directive number EN 60204-1 :2013

: Then Test Rapor No
Faoh e 0-2020-04-017 | Rapor Tarihi | o304 2020 | TestReport L-2020-059
roject No Report Date Nutnber
Standard/ direktif no

Kapsam / Scope

MAKINALARDA GUVENLIK - MAKINALARIN ELEKTRIK DONANIMI - BOLUM 1: GENEL

KURALLAR
"C"“ste"i BISMAK VURAL MAKINA GIDA HAYV. VE TiC. SAN. LTD. STi
ustomer
Miisteri Adresi ORGANIZE SANAYil BOLGESI MAH. 6 SK. 8 MERKEZ KOYU / MERKEZ BUCAGI / MERKEZ /
Customer Adress KARAMAN - TURKIYE
ﬂ‘j""ti“i BISMAK VURAL MAKINA GIDA HAYV. VE TiC. SAN. LTD. ST
anufacturer

inceleme Yeri

Place of Inspection KARAMAN - TURKIYE

ORGANIZE SANAYii BOLGESI MAH. 6 SK. 8 MERKEZ KOYU / MERKEZ BUCAG! / MERKEZ /

inceleme Konusu
Subject of Inspection

ENDUSTRIYEL GOFRET PiSiRME FIRINI ELEKTRIKSEL GUVENLIK TESTI

Tip / Seri no

Type /serial no 01-120

Marka / model
Trade mark / model

BiSMAK VURAL MAKINA SANAYI / BMS-01-120

inceleme Priyodu

Inspection Period NiA
O Periyodik Muayene
Periodical Inspection
] Son Muayene
Final inspection
] Onemli Muayene
L Important Inspection
MUAYENE TURU Muayene
KIND OF INSPECTION < | Inspection
O Tanik Muayenesi
Witnessing Test
D Son Muayene
Final Inspection
N Satici Degerlendirme
Expending & Vendor Assesment
] Uygun Degil
Unsatisfactory
Uygun
MUAYENE SONUCU / INSPECTION RESULT X | satis factory
Birsonraki Muayene Tarihi |.
Next Visit Scheduled 22042021
KULLANILAN CIHAZLAR iKLIM SARTLARI
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CE MultiTester MI2094 E-03/ MI2094-01 Kasim-19 Kasim-20 Uygun Uygun
Muayene Yapan / Inpected by Kontrol / Control by
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ELEKTRIKSEL GUVENLIK TEST RAPORU
ELECTRICAL SAFETY TEST REPORT

Muayene Kriterleri
Inspection Criteria

Degerlendirme

Evet — Hayir — N/A

Elektrik Bilesenlerinin uyguniugu (belgelerin kontrolii) Uygun =
Elektrik tesisatinin 380 V.A.C.'de hatasiz caligmasi 380 v ac E
Uyan igaretleri Uyari isaretleri E
Tasima igin makine hasarlara kargi koruma &nlemleri Kullanma kilavuzu E
Makine gii¢ kaynaklan 380 v ac E
Kablo Kanallari Uygulanmaz N/A
Baglantilar Uygun E
Tecriibeli personel varlig: Uygun-kullanma kilavuzu E
Sicaklik Fabrika sartlari E
Nem (£40C°- %50) Fabrika sartlan E
Rakim max.1000m Fabrika sartlari E
Elektrik devre samalan Kullanma kilavuzu E
Né&tr devre semasi Kullanma kilavuzu E
Besleme uglan ayn ayr olusturulmasi Uygun E
Toprak kablo renkleri Sar - yesil E
No&tr kablosu Uygun E
Fazlar Uygun E
17,71 — Uygun E
Es:i::::;; ?ylrma cihazi devre agik/kapal konumu ve Uygun =
Beslemeyi ayirma cihazinin bulundugu yer min.60 cm. Uygulanmaz N / A
E::.::r:;jel::;‘ zﬂf;ﬁ:’g:eyl dnleyen asin akim devre Uygulanmaz N / A
Faz sirasi koruma rélesinin varhi Uygun E
Kacak akim rélesinin variigi Baglandigi panodan aliniyor E
: ::Trlnkialfontroller, asiri isinmanin sebep olacagi Uygulanmaz N / A
Kontrol devrelerinin besleme beyan gerilimleri Uygun E
Giivenlik devrelerinin kontroli Uygun E
Acil durdurma anahtarlarimin kontrolii Uygulanmaz N / A
Kontrol cihazinin ve operatoriin konumu Uygun E
IP koruma derecesi ve kontrolii Uygun E
Box iireticisi beyan veya test sertifikalarinin kontrolii Uygun E
Start/stop diigmeleri ve diger butoniarn renk kontroli Uygun E
Start/stop diigmeleri piktogramiarinin kontrolii Uygulanmaz N / A
Kontaktorlerin kontrolii Uygulanmaz N/A
Acil durdurma butonu ulagim kolayhii Uygulanmaz N/A
f(\;:: t:l;:;:lurma butonlar konum,renk ve galismanin Uygulanmaz N / A
Gorsel Kontroller Uygun E

Not -. BISMAK VURAL MAKINA GIDA HAYV. VE TIC, SAN. LTD. STI firmasi tarafindan zel inceleme amaci ile

01.04.2020 tarihinde, ORGANIZE SANAYIii BOLGESI MAH. 6 SK. 8 MERKEZ KOYU / MERKEZ BUCAGI / MERKEZ

| KARAMAN adresinde test edilen ENDUSTRIYEL GOFRET PISIRME FIRINI cihazi Uzerinde EN 60204-1

standardina gére deneyler yapilmig olup, bulunan sonuglari bu raporda belirtilmistir.

Bu rapor tzel deney talebine istinaden dlizenlenmis olup,

temsil etmez. Ayrica ilan, reklam ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliginde kullanilamaz.

Bu rapor sadece deneyi yapilan numune icin gegerlidir.Bu rapor {ig(3) sayfa olarak diizenlenmistir.

Standartlara uygunluk belgesi niteliginde degildir. Partiyi
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Test & Inspection

Yiiksek Voltaj Testleri

High Voltage Test
Test Uglan Uygulanan Deger Olgiilen Deger Uygulama Siiresi Sonug
Test Leads Applied Value Measured Value Application Period Result
L1 - Gbévde 1000 V 0.2 mA/ 0,0 mA-1038 V 1sn UYGUN
L2 - Gévde 1000 V 0.1 mA/ 0,0 mA-1041V 1sn UYGUN
L3 — Govde 1000 V 0.2 mA/ 0,0 mA-1040 V 1sn UYGUN

Toprakiama Testleri
Continuity Tests

l: 28,01 A
Toprak — Sase 12VAC U: 0,608 V 1 dak. UYGUN

Q:0,0230

Yalitim Direnci Testleri
Isolation Tests

L1 - Toprak 500V DC >999,9 MQ /542 V 10 sn UYGUN
L1 —Toprak 500V DC >099,9 MQ / 542V 10 sn UYGUN
L1 - Toprak 500V DC >999,9 MQ /542 V 10 sn UYGUN
Kacak Akim Testleri
Leakage Tesis
Faz —Nbtr 10 mA 0,02 mA 10 sn UYGUN
Fonksiyonel Testler
Functional Tests
Gergek Olgiilen Giig P W
Goriiniir Giic P VA.
Gilic Faktorii Pf PF
Voltaj U v
Akim ! A.
Frekans Fr Hz
] Evet (toplam sayfa sayis! .....ccoceevenienn )
EKLER Yes (fotal number of pages............ccceeeve-..)
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